
 

สรุปตารางจ านวนเคร่ืองปรับอากาศแต่ละพ้ืนที่ของส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ  

มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

อาคาร/พ้ืนที่การใช้งาน 
เคร่ืองปรับอากาศ 

หมายเหตุ ขนาด watt จ านวน 

อาคารหอสมุดเดิม (2 ชั้น)     

ชั้น 1 1. ส ำนักงำนผู้อ ำนวยกำร 
 

36,000 BTU 3,730 7  

2. ห้องเรียนรู้ร่วมกัน 36,000 BTU 3,730 3 

3. PBRU Hall of Fame 36,000 BTU 3,730 12 

4. Think Café @Library 62,600 BTU 5,430 4 

5. ห้องต้นหว้ำ 36,000 BTU 5,430 4 

6. ห้องสำรสนเทศท้องถิ่นและ
หนังสือหำยำก 

18,083.02 BTU 1,493.77 5 

7. ห้องน  ำ - - - 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

อาคาร/พ้ืนที่

การใช้งาน 

เคร่ืองปรับอากาศ 
หมายเหตุ 

ขนาด watt จ านวน 

อาคารบรรณราชนครินทร์ 

ชั้น 1 44,100 Btu 
25,103 Btu 
19,302.93 Btu 
 

4,030 
2,102.90 
1583.60 

18  
2 
2  
 

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคได้

ด าเนินการตรวจสอบและตรวจ

นับจ านวนเคร่ืองปรับอากาศท่ี

จะต้องเปลี่ยนในแต่ละชัน้ไป

เรียบร้อยแล้ว เพ่ือจะได้ท าแผน

ที่จะด าเนินการเปลี่ยนแปลง

เคร่ืองปรับอากาศภายในอาคาร

บรรณาราชนครินท์ในแต่ละชัน้

ต่อไป 

ชั้น 2 38,300 Btu 
41,297.3 Btu 
40,130 Btu 
 

3,558.5 
 
1,774.3 

13  
3 
1  

ชั้น 3 38,300 Btu 
19,200 Btu 
 

3,558.5 
 

15  
2  

ชั้น 4 38,300 Btu 
19,200 Btu 
18,700 Btu 

3,558.5 
 

17  
1  
1  

ชั้น 5 38,300 Btu 
22,000 Btu 
 
 

3,558.5 
 

12  
2  
 

ชั้น 6 24,487.75 Btu 
12,500 Btu 
25,181.24 Btu 
41,297.3 Btu 

2,078.54 
1,282 
2,122.6 

6  
2 
11 
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ภาพประกอบการส ารวจเครื่องปรับอากาศที่จะได้ด าเนินการเปลี่ยนอาคารบรรณราชนครินทร์ 

 อาคารบรรณราชนครินทร์ ชั้นที่ 1 – ชั้นที่ 6 

 

 

 


